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Označenie stúpačky

LEGENDA:

schematická značka vykurovacieho telesa termohlavica so zabudovaným snímačom

číslo vykurovacieho telesa podľa stupačky /110 teleso vľavo, 110/2 teleso vpravo od stupačky/ 
110/2

22K-550/900

TPV15/5,0 UPŠ15

typ a veľkosť vykurovacieho telesa

typ a veľkosť radiátorovej uzatváracej spojky Honeywell Verafix /UPŠ-priama, URŠ-rohová/, DN15 

typ a veľkosť termostatického ventila Honeywell VS 2020 NF /TPV-priamy, TRV-rohový/, DN15

termostatická hlavica Honeywell T7001

stupeň prednastavenia termostatického ventila

NAVRHOVANÉ TELESÁ

Armatúry budú vymenené

Takto označené telesá budú vymenené

10
VETVA ÚK 

Q = 29,671 kW

m = 1,016 m3/hod

dP = 5,0 kPa

KOST - GARÁŽE

dT = 75/50°C
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